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3. Реестр потребителей тепловой энергии (с обязательной разбивкой тепловой нагрузки на собственное потребление и для сторонних потребителей по реестру заключенных договоров на передачу тепловой энергии.
4. Таблица баланса прогнозируемых объёмов производства и отпуска тепловой энергии по ЭСО в целом и каждой котельной (образец в приложении к перечню исходных данных).

5. Утвержденный руководителем (с печатью организации) температурный график подачи теплоносителя (отопительный, летний ГВС).
6. Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды по каждой котельной

6. Изменения, произошедшие на начало регулируемого периода 2014г. по отношению к утвержденному периоду 2013г. (изменение протяженности тепловой сети, перекладка, замена изоляции старых участков трубопроводов, с указанием года перекладки  и протяженности участка, изменение отопительного температурного графика, проведение испытаний тепловых сетей и/или котельных, приобретение или списание с баланса предприятия котельных, участков тепловых сетей и ЦТП, изменение присоединенной тепловой нагрузки и т.д.).

7.Договор поставки топлива (копия, заверенная руководителем и печатью)

8. Сертификат на топливо (копия,  заверенная руководителем и печатью ЭСО)
9. План организационно-технических мероприятий (ремонтов) по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов на 2011 год 

9.1 Мероприятия по реализации резерва тепловой экономичности и план проведения ремонтов котлов

Весь пакет документов необходимо предоставить в полном объеме в электронном виде и на бумажном носителе.

Приложение №1
Пояснительная записка (наименование ЭСО) на прогнозируемый период (2012 год)

1. Краткая характеристика предприятия

Наименование предприятия: 

…..
Адрес предприятия:
…..
Телефон (факс): …….
Руководитель:   …….
……. Осуществляет выработку, отпуск и передачу тепловой энергии для потребителей …….
Основные виды деятельности: 

- выработка и передача тепловой энергии;
- эксплуатация тепловых сетей и сооружений систем теплоснабжения.
Система теплоснабжения – открытая (….. °С)

Продолжительность работы системы теплоснабжения:

- отопительный период - …. Дней (….. часов);

- ГВС (летний) - …. Дней (….. часов);

Летний ГВС организован по циркуляционной схеме подачи/отсутствует/по тупиковой системе.
Тепловая энергия используется в нагревательных приборах систем отопления производственных и жилых зданий.

Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе:

- вода – …. М (……. М в двухтрубном исчислении), в том числе:
1) на собственное потребление (производственные и хозяйственные нужды):
- вода – ……. М (……. М в двухтрубном исчислении);
2) для передачи сторонним потребителям (по реестру договоров)
- вода – ……. М (……. М в двухтрубном исчислении)

Источник теплоснабжения  - угольные котельные ……., …….. 

На котельных используется топливо – ………………..

Установленная мощность котельных Nуст= … Гкал/ч
На регулируемый период присоединенная тепловая нагрузка котельных Nпр = ……. Гкал/час, в том числе:
- присоединенная тепловая нагрузка котельной (ых) на собственное потребление (производственные и хозяйственные нужды) ……. Гкал/час;
- присоединенная тепловая нагрузка котельной (ых) для отпуска сторонним потребителям (по реестру договоров) ……. Гкал/час
 Прогноз полезного отпуска тепловой энергии на 2012 год – Qотп=……. Гкал, в том числе:
1. – Прогноз полезного отпуска тепловой энергии на собственное потребление (производственные и хозяйственные нужды) – Qотп=……. Гкал
2. – Прогноз полезного отпуска тепловой энергии на передачу(сторонним потребителям – по реестру договоров) – Qотп=……. Гкал
Приложение №2
Реестр  потребителей тепловой энергии
(по каждой котельной и суммарно по ЭСО в целом)

	Наименование

теплоисточника
	Присоединенный
потребитель
по реестру договоров)
	Заявленная
максимальная  нагрузка, Гкал/ч
	Заявленная
максимальная
нагрузка, Гкал/ч

отопление
	Заявленная
максимальная  нагрузка, Гкал/ч

ГВС
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал



	Котельная …..

	На собственное потребление:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Сторонним потребителям 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Котельная ……


	На собственное потребление:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Сторонним потребителям 
	
	
	
	

	Итого котельным

на собственное потребление
	
	
	
	
	

	Итого котельным

для реализации сторонним потребителям
	
	
	
	
	


Приложение №3

Таблица баланса прогнозируемых объёмов производства и отпуска тепловой энергии от котельных …….на 2014 год
ЭСО в целом

	Показатели
	Ед. изм.
	Январь
	Фев-ль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сен-рь
	Окт-рь
	Но-рь
	Де-рь
	Год

	Выработка

тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные нужды
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск

тепловой

энергии
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Котельная №1…
	Показатели
	Ед. изм.
	Январь
	Фев-ль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сен-рь
	Окт-рь
	Но-рь
	Де-рь
	Год

	Выработка

тепловой энергии
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные нужды
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпуск

тепловой

энергии
	Гкал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №4

Температурный график

котельной  ……. на 2014 год
	№

п/п
	Текущая температура наружного воздуха
	Температура в подающем трубопроводе
	Температура в обратном трубопроводе

	1
	10
	
	

	2
	9
	
	

	3
	8
	
	

	4
	7
	
	

	5
	6
	
	

	6
	5
	
	

	7
	4
	
	

	8
	3
	
	

	9
	2
	
	

	10
	1
	
	

	11
	0
	
	

	12
	-1
	
	

	13
	-2
	
	

	14
	-3
	
	

	15
	-4
	
	

	16
	-5
	
	

	17
	-6
	
	

	18
	-7
	
	

	19
	-8
	
	

	20
	-9
	
	

	21
	-10
	
	

	22
	-11
	
	

	23
	-12
	
	

	24
	-13
	
	

	25
	-14
	
	

	26
	-15
	
	

	27
	-16
	
	

	28
	-17
	
	

	29
	-18
	
	

	30
	-19
	
	

	31
	-20
	
	

	32
	-21
	
	

	33
	-22
	
	

	34
	-23
	
	

	35
	-24
	
	

	36
	-25
	
	

	37
	-26
	
	

	38
	-27
	
	

	39
	-28
	
	

	40
	-29
	
	

	41
	-30
	
	

	42
	-31
	
	

	43
	-32
	
	

	44
	-33
	
	

	45
	-34
	
	

	46
	-35
	
	

	47
	-36
	
	

	48
	-37
	
	

	49
	-38
	
	

	50
	-39
	
	

	51
	-40
	
	


Приложение №5

Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

Котельная №1
Температурный график: от котельной №1     - ……. (С;
Режим работы:

- отопление-……. ч. (……. суток);
- ГВС-…….  ч. (……. суток);
	Месяц
	Число часов
работы
	Температура, оС

	
	отопит. период
	летний период
	грунта
	наружного
воздуха
	подающего       тр-да
	обратного    тр-да
	холодной воды

	Январь
	744
	
	1,0
	-14,5
	66,7
	52,6
	5

	Февраль
	672
	
	-0,6
	-15,3
	67,9
	53,3
	5

	Март
	744
	
	-1,0
	-7,4
	58,6
	43,7
	5

	Апрель
	720
	
	-0,5
	0,9
	48,8
	41,8
	5

	Май
	276
	240
	1,0
	+9,4
	33,8
	30,1
	15

	Июнь
	0
	720
	5,3
	+18,5
	60
	
	15

	Июль
	0
	744
	9,4
	+19,2
	60
	
	15

	Август
	0
	744
	11,3
	+17,0
	60
	
	15

	Сентябрь
	276
	240
	10,9
	+10,6
	33,8
	30,1
	5

	Октябрь
	744
	
	9.7
	+4,1
	45,0
	38,4
	5

	Ноябрь
	720
	
	6,4
	-2,7
	52,5
	43,4
	5

	Декабрь
	744
	
	3,3
	-15,1
	67,9
	53,3
	5

	Среднегодовые
значения
	5640
	2688
	5
	0,5
	34,0
	27,2
	8,3

	Среднесезонные значения
	отопит. период
	2,6
	-7,1
	46,51
	38,93
	5,0

	
	летний период
	7,58
	14,94
	
	
	15


Приложение №6

План организационно-технических мероприятий (ремонтов) по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов на 2014 год 
	№
	Наименование
мероприятий
	Оборудование
	Содержание и

результаты работ
	Сроки
проведения

	1.
	Капитальный ремонт котла №1
	Котельная №1
	Замена поверхностей экранов-100%
	07.2010г

	2.
	Капитальный ремонт теплотрассы Ду=150мм, L=254м
	Тепловые сети Котельная №1 от ТК 74 до ТК 83
	Снижение тепловых потерь
	08.2010г


Мероприятия по реализации резерва тепловой экономичности и план проведения ремонтов котлов

1. Мероприятия по реализации резерва тепловой экономичности

Котельные оборудованы самодельными сварными к/а. Мощность к/а определяется по площади поверхностей нагрева.

Ежегодно на котельных проводится ремонт обмуровки котлов и устранение присосов воздуха

На к/а КВ-0,43Гкал/ч организовано индивидуальное дутьё под решётку котла.

Дымосос  работает на все котлы.

2. План ремонта и замены котлов на 2014 год

	теплоисточник
	Вид ремонта
	Исполнитель
	Сроки

	Котельная №2 
	Замена к/а КВ-0,43 Гкал/ч на к/а КВ-0,236Гкал/ч
	
	07.2014

	Котельная №5 
	Замена к/а КВ-0,236
	
	08.2014

	Котельная №10 
	Замена к/а КВ-0,236
	
	08.2014


В течение 2013 года и в период 2014 г. проведение испытаний котлоагрегатов  на котельных не планируется.

На предприятии проводится плановая замена самодельных сварных котлов.

Приложение №7 

Сведения по котельным …….
(по каждой котельной и суммарно по ЭСО в целом)

Таблица №2

	Наименование котельной
	Тип и количе-ство котлов
	Произво-дитель-ность котельной, Гкал/ч, т/ч
	Расчетная присоеди-ненная тепловая нагрузка потреби-телей, Гкал/ч
	Завод-изгото-витель котлов
	Год ввода котельной в эксплуа-тацию
	Вид топлива
	Тип

ХВО
	Тип автома-тики регули-рования
	Тип деаэра-торов
	Наличие и тип охладителей выпара
	Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета
	Давление и температура пара. 
	Тип

экономайзера 
	Температура уходящих газов, оС
	КПД брутто или по результатам режимно-наладочных испытаний

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Котельная №1
	КВ-0,4 (5)
	0,78
	0,7
	самод
	1985
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2
	КВ-0,43 (8)
	0,98
	0,92
	самод
	1996
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №3 
	КВ-0,236(4)
	0,3
	0,26
	самод
	1995
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №4 
	КВ-0,43 (5)
	0,98
	0,89
	самод
	1998
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №5 
	КВ-0,236(2)
	0,20
	0,18
	самод
	1983
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №6 
	КВ-0,236(4)
	0,18
	0,23
	самод
	1987
	Уголь бурый 2БР
	
	
	
	
	
	
	
	
	


